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Apresenta-se nessa dissertação um estudo das reatâncias não saturadas de 
máquinas síncronas de polos lisos laminados, considerando-se duas 
configurações diferentes de rotores. Em uma primeira configuração o 
enrolamento amortecedor é distribuído simetricamente ao longo de toda a 
periferia do rotor, enquanto que na segunda o enrolamento amortecedor é 
distribuído somente sobre os polos do rotor. O objetivo principal desse 
estudo é determinar as reatâncias não saturadas dessas duas configurações 
de máquinas síncronas de polos lisos a partir de cálculos analíticos que 
consideram a geometria e dados de bobinagem da máquina em questão. A 
fabricação de dois geradores, considerando ambas configurações, e os 
ensaios realizados nos mesmos, foram utilizados na análise e validação 
dos cálculos analíticos.  
 








This dissertation presents an unsaturated reactance investigation for non 
salient poles synchronous machines, considering two different 
configurations of laminated cylindrical rotors. In the first configuration 
the damper winding is distributed symmetrically along the entire 
periphery of the rotor, while in the second one the damper winding is 
distributed only on the poles of the rotor. The main objective of this study 
is to determine the unsaturated reactances of both configurations of non 
salient poles synchronous machines by means of analytical calculations 
that take into account the geometry and windings of the machine. The 
manufacture of two generators, considering both settings, and the tests 
performed were essential for analysis and validation of analytical 
calculations. 
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O mundo tecnológico atual é extremamente dependente da 
energia elétrica. De sistemas de transporte à telecomunicações, da 
extração de recursos naturais à produção de bens,  seja empregada para 
aquecimento ou iluminação, praticamente todos os aspectos da vida 
moderna são ligados de algum modo à utilização da eletricidade. O uso 
da eletricidade assume um papel tão preponderante no modo de vida 
atual que questões relativas a energia elétrica têm impactos 
socioeconômicos em toda sociedade, influenciando as políticas 
energéticas e econômicas de uma nação inteira. 
A energia elétrica ocupa um lugar de destaque entre as formas de 
energia dominadas pelo homem devido à sua facilidade de conversão em 
outras formas de energia, possibilidade de transmissão à grandes 
distâncias com grande eficiência e ausência de ruído e toxicidade para o 
usuário final. Estas características favoráveis levam a um estado 
contínuo de aumento da demanda por energia elétrica tanto para 
consumidores residenciais quanto industriais. 
A demanda por energia aumenta em duas frentes: o aumento do 
número de consumidores, conhecido como aumento horizontal, e o 
aumento do consumo por consumidores já existentes, fenômeno 
conhecido como crescimento vertical. Dado este cenário de crescimento 
contínuo, as empresas que exploram o sistema elétrico se veem 
constantemente pressionadas a buscar o aumento da sua capacidade de 
produção, seja através de novas fontes de energia, seja através da 
melhoria da eficiência dos sistemas já estabelecidos. 
Embora novas fontes de energia, como solar e eólica, chamadas 
de energias alternativas, tenham recebido incentivos crescentes dos 
governos, grandes quantidades de energia continuam sendo geradas em 
usinas hidroelétricas e termoelétricas. Nestas usinas a energia elétrica é 
convertida da fonte primária através de máquinas elétricas chamadas de 
máquinas síncronas ou, mais especificamente, geradores síncronos. 
Os primeiros geradores síncronos foram desenvolvidos por 
engenheiros/pesquisadores visionários há mais de um século, tendo sido 
derivados dos primeiros geradores elétricos que funcionavam em 
corrente contínua, os dínamos. A constante melhoria dos isolantes, 
condutores, aços elétricos e sistemas de refrigeração permitiram que as 
primeiras máquinas que geravam alguns poucos kVA em 1887 tenham 
evoluído para os GVAs dos dias atuais. 
Em função do crescente consumo de energia os geradores 
síncronos, máquinas elétricas que convertem energia mecânica em 
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energia elétrica, têm tido uma demanda cada vez maior em sistemas de 
geração de energia e, como consequência, são tema recorrente em 
pesquisas na comunidade científica internacional [4, 25, 28, 30]. 
A fim de se garantir a qualidade e eficiência do fornecimento de 
energia, análises do comportamento da máquina em diversas condições 
de operação são essenciais para se prever e analisar as situações mais 
críticas. Nessas análises, são avaliadas as correntes de curto-circuito 
trifásico, bifásico e fase-terra, os torques transientes sob estas faltas, a 
resposta dinâmica do gerador durante transientes, entradas e retiradas de 
carga, e a estabilidade dinâmica do sistema. Por se tratar de um 
dispositivo eletromecânico, a interação entre fenômenos elétricos, 
magnéticos e mecânicos pode assumir características complexas, não 
triviais. Diversos estudos continuam sendo realizados para analisar o 
comportamento destas máquinas.  
Ao circular corrente nos enrolamentos de um gerador síncrono, 
fluxos magnéticos são produzidos, gerando indutâncias, que por sua vez 
dão origem as reatâncias, que representam oposição à passagem de 
corrente pelas indutâncias dos enrolamentos. As reatâncias dos 
geradores síncronos são fundamentais no equacionamento do 
comportamento dinâmico dos mesmos, e no equacionamento das 
correntes e torques de curto-circuito. Por isso, a precisão do cálculo das 
reatâncias e sua determinação são desejáveis durante a fase de 
concepção de máquina.  
Dentre os diversos aspectos da operação dos geradores síncronos, 
a estabilidade e o controle têm importância fundamental, tendo 
motivados diversos estudos. Em [15], Kawkabani apresenta uma análise 
do comportamento dinâmico de um gerador síncrono de 343 MVA, 
onde a estabilidade da planta elétrica é analisada através da variação de 
diferentes conjuntos de controles e de diferentes pontos de vista de 
operação. 
Em [18], Kirschbaum apresenta formulações para cálculo dos 
torques transientes de curto-circuito, as quais são fortemente 
dependentes das reatâncias da máquina síncrona. 
Destaca-se que as reatâncias são inerentes aos circuitos elétricos e 
vão compor os circuitos equivalentes dos geradores síncronos. Para o 
projeto e uma análise precisa do comportamento do gerador, o 
conhecimento das reatâncias da máquina se torna imperativo. 
Características elétricas e geométricas da máquina definem suas 




Os geradores síncronos podem ser classificados de acordo com o 
tipo de rotor: lisos ou salientes. Nos rotores de polos lisos o entreferro é 
constante, enquanto que nos rotores de polos salientes há uma 
descontinuidade do entreferro. Esta dissertação apresentará uma 
investigação das reatâncias dos geradores síncronos de polos lisos 
laminados, configuração amplamente utilizada em máquinas de 4 polos, 
que apresentam rotação elevada, denominadas de turbogeradores.  
Para amortecer oscilações que possam ocorrer em transitórios, 
como retirada brusca de carga, alterações de tensão e variação de 
velocidade, as máquinas síncronas possuem um enrolamento adicional 
chamado de enrolamento amortecedor. Este enrolamento se encontra no 
rotor e é similar à gaiola de esquilo de motores de indução, não 
apresentando tensões e correntes induzidas na frequência fundamental 
quando a máquina está em sincronismo com o sistema, entrando em 
funcionamento somente nas condições transitórias, conferindo assim 
maior estabilidade à máquina. 
Os geradores síncronos de polos lisos laminados tipicamente 
apresentam o enrolamento amortecedor distribuído simetricamente em 
toda a periferia do rotor. Entretanto, recentemente têm sido produzidos 
geradores síncronos de polos lisos laminados com o enrolamento 
amortecedor distribuído somente sobre os polos do rotor. Esta última 
configuração é o foco do estudo desse trabalho.  As Figuras 1 e 2 
apresentam estas duas configurações de rotores. As barras de cobre do 
enrolamento amortecedor estão indicadas com pontos vermelhos.  
 
Figura 1 - Máquina síncrona de polos lisos convencional com o enrolamento 





Comparativamente, essa nova topologia permite uma redução de 
custos no processo de fabricação devido ao menor número de barras, e 
consequentemente uma refrigeração do rotor mais eficiente devido à 
redução das obstruções das áreas de passagem de ar nos canais radias do 
rotor, tendo-se uma melhor circulação de ar. 
 
Figura 2 - Máquina síncrona de polos lisos com o enrolamento amortecedor 
distribuído somente sobre os polos do rotor. 
 
 
Com o avanço da tecnologia e dos computadores, as modelagens 
numéricas computacionais têm sido amplamente utilizadas na análise de 
máquinas elétricas [6, 16, 21]. Entretanto, por se tratar de problemas 
tridimensionais, o cálculo numérico pode ser extremamente oneroso em 
termos de tempo de cálculo. Se for considerado o tempo despendido no 
pré-processamento para obtenção de um desenho apropriado incluindo, 
por exemplo, todas (ou parte) as bobinas, as cabeças de bobina, as 
definições de materiais, as particularidades das ranhuras, as condições 
de contorno apropriadas, pode-se necessitar de dias para se iniciar o 
cálculo. Outro problema é relacionado à geração da malha. Máquinas 
elétricas possuem dimensões bem distintas. O entreferro da máquina 
pode ser de alguns milímetros enquanto o diâmetro e o comprimento 
longitudinal possuem dimensões muito superiores, o que introduz 
problemas de geração de malhas e influencia na precisão dos cálculos. 
Para uma análise completa e aprofundada de máquinas elétricas, 
as modelagens numéricas ainda são as mais indicadas. Porém, através do 
cálculo analítico, resultados podem ser obtidos rapidamente e com 
satisfatória precisão. Adicionalmente, a modelagem analítica também 
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fornece ao projetista uma melhor compreensão da influência da 
geometria e dos dados de bobinagem da máquina sobre as reatâncias, 
sendo essenciais durante a sua fase de concepção. Assim, o objetivo 
principal deste trabalho é a apresentação de uma metodologia para 
calcular analiticamente as reatâncias da nova topologia de máquina 
síncrona de polos lisos laminados, encontrada atualmente no mercado. 
 
Pode-se dividir os objetivos desta dissertação como segue: 
1. Objetivos Gerais:  
1.1 Reunir, organizar e sistematizar o cálculo analítico das 
reatâncias de geradores síncronos a partir das características 
construtivas e dos dados elétricos da máquina; 
1.2 Sistematizar os procedimentos e as normas de ensaios 
para determinação experimental das reatâncias de máquinas 
síncronas. 
2. Objetivos específicos: 
 2.1 Determinar analiticamente a reatância síncrona de eixo 
direto (Xd), a reatância transitória de eixo direto (Xd′ ), a reatância 
subtransitória de eixo direto (Xd′′), e a reatância subtransitória de 
eixo em quadratura (Xq′′), para as duas topologias de máquinas 
síncronas de polos lisos laminados: com enrolamento 
amortecedor distribuído uniformemente ao longo do rotor e com 
o enrolamento amortecedor somente sobre os polos do rotor. 
2.2 Calcular analiticamente as reatâncias a partir de 
circuitos equivalentes simplificados, que consideram a reatância 
de reação da armadura (Xa), e as reatâncias de dispersão (Xσ) dos 
enrolamentos, as quais são calculadas a partir da geometria e dos 
dados de bobinagem da máquina. 
 
Espera-se que a sistematização do cálculo das reatâncias forneça 
uma ferramenta analítica de auxílio para projetistas de máquinas 
síncronas, fornecendo uma sequência lógica para os efeitos a serem 
considerados, assim como para correta definição dos passos de cálculo a 
serem efetuados. 
Com o objetivo de validar o cálculo analítico, foram fabricados e 
ensaiados dois geradores síncronos de potência de 7500 kVA, tensão de 
13800 V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,8, 4 polos, tendo cada 
gerador uma configuração diferente de rotor, conforme as Figuras 1 e 2. 
Os ensaios foram realizados de acordo com as normas técnicas [1, 10, 
12] que os regulamentam. Os resultados obtidos a partir do cálculo 
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analítico são então comparados com os resultados obtidos a partir dos 







2 MÁQUINA SÍNCRONA DE POLOS LISOS 
 
A máquina síncrona de polos lisos laminados é caracterizada por 
uma parte estática denominada de estator, uma parte girante denominada 
de rotor, um sistema de excitação e um sistema de ventilação, conforme 
apresentado na Figura 3. 
 
Figura 3 - Máquina síncrona de polos lisos laminados. 
 
Fonte: Weg Equipamentos elétricos S.A. 
 
O estator, apresentado na Figura 4, é constituído por chapas de 
aço laminadas, agrupadas em subpacotes separados por canais de 
ventilação, que formam o pacote total. Na região interna do estator 
existem ranhuras onde são alojadas as bobinas do enrolamento, nos 
quais são induzidas as tensões. As bobinas do enrolamento do estator 











O rotor, ilustrado na Figura 5, também é constituído por chapas 
de aço laminadas, agrupadas em subpacotes separados por canais de 
ventilação, formando o pacote total do rotor de forma cilíndrica. Na 
periferia do rotor existem dois tipos diferentes de ranhuras, onde são 
alojados dois enrolamentos diferentes, o enrolamento do campo formado 
por bobinas de espiras de fios retangulares e alimentado por tensão 
contínua, e o enrolamento amortecedor formado por barras de cobre 
curto-circuitadas nas extremidades do pacote por chapas denominadas 











O enrolamento do campo pode ser alimentado por um sistema de 
excitação sem escovas (brushless) ou por um sistema de excitação com 
escovas (brush). O sistema de excitação sem escovas é formado por uma 
pequena máquina síncrona trifásica chamada de excitatriz, e uma ponte 
retificadora trifásica chamada de roda de diodos. Já o sistema de 
excitação com escovas é formado por anéis coletores e escovas. 
Atualmente, o sistema de excitação sem escovas é o mais utilizado, 
justamente por não ter escovas, pois a utilização das mesmas requer 
manutenção periódica. 
O sistema de ventilação responsável pela refrigeração da máquina 
pode ser composto por ventiladores internos, externos e trocadores de 
calor. 
 
2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE MÁQUINAS 
SÍNCRONAS DE POLOS LISOS 
 
A seguir apresentam-se alguns conceitos básicos de projeto de 
máquinas síncronas de polos lisos, os quais serão utilizados 




2.1.1 Fator de Carter 
 
As aberturas das ranhuras nas superfícies do estator e do rotor da 
máquina síncrona de polos lisos influenciam a permeância do entreferro, 
fazendo com que o entreferro se comporte como se fosse maior do que 
sua medida física. Esse efeito é considerado nos cálculos analíticos 
através do fator de Carter, aumentando-se o entreferro de acordo com a 
seguinte expressão [24, 26]: 
 
δeq = δ. kc .     (1) 
Onde: 
δeq: entreferro equivalente; 
δ: entreferro físico;  
kC: fator de Carter total. 
 
O fator de Carter total é dado por: 
 kc = kcs. kcr .     (2) 
Onde: 
kcs: fator de Carter devido as ranhuras do estator; 
kcr: fator de Carter devido as ranhuras do rotor. 
 
Com, kcs = τr1.(b01+5.δ)b01.τr1+5.δ.τr1−b012  .   (3) 
 kcr = τr2.(b02+5.δ)b02.τr2+5.δ.τr2−b022  .   (4) 
 
Onde: 
b01: largura da abertura da ranhura do estator, em mm; 
b02: largura da abertura da ranhura do campo, em mm; 
τr1: passo da ranhura do estator, em mm; 
τr2: passo da ranhura do enrolamento do campo, em mm. 
 
Os passos de ranhura do estator e do enrolamento de campo são 
vistos na Figura 6. 
De maneira geral a abertura das ranhuras do enrolamento 
amortecedor é muito pequena, por isso o seu efeito foi desprezado no 
cálculo do fator de Carter do rotor, considerando-se somente a abertura 
das ranhuras do enrolamento do campo.  
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Figura 6 - Passos das ranhuras, do estator e do campo.  
 
 
2.1.2 Passo polar 
 
O passo polar é definido como a distância entre dois polos 
adjacentes, que corresponde a 180 graus elétricos. O passo polar pode 
ser expresso em unidade de comprimento ou em número de ranhuras do 
estator [26]: 
τp = π.Di12.p  .     (5) 
 yQ = N12.p .     (6) 
 
Onde: 
τp: passo polar expresso em unidade de comprimento; 
yQ: passo polar expresso em número de ranhuras do estator; 
Di1: diâmetro interno do estator; 
p: número de par de polos;  
N1: número de ranhuras do estator. 
 
2.1.3 Passo de Bobina  
 
O passo de bobina é definido como a distância entre os dois lados 
de uma bobina, e o mesmo pode ser igual ou menor que o passo polar. 
Quando a passo da bobina é igual ao passo polar, o mesmo é 
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denominado de passo pleno, e quando é menor que o passo polar, o 
mesmo é denominado de passo encurtado.  
Em máquinas elétricas o passo de bobina do enrolamento do 
estator normalmente é encurtado, pois reduz as harmônicas da força 
eletromotriz induzidas no enrolamento.  
A relação entre o passo de bobina (W) e o passo polar (τp) é 




 .     (7) 
 
Onde: 
λ: encurtamento do passo de bobina. 
 
2.1.4 Fator de enrolamento 
 
Em máquinas elétricas, as bobinas dos enrolamentos são 
distribuídas em diversas ranhuras, e o passo de bobina dos enrolamentos 
pode ser encurtado, ou seja, menor que o passo polar.  Devido à 
distribuição do enrolamento e ao encurtamento do passo de bobina, são 
determinados fatores de correção utilizados nos cálculos analíticos, 
definidos como fator de distribuição (kd) e fator de passo (kp), 
respectivamente.  
O fator de enrolamento (kw) é definido como o produto entre o 
fator de distribuição (kd) e o fator de passo (kp) [26]: 
 kw = kd. kp .     (8) 
 
A seguir será apresentada a metodologia utilizada para o cálculo 
dos fatores de enrolamento do estator, do campo e do enrolamento 
amortecedor. 
 
2.1.4.1 Fator de enrolamento do estator 
 
O fator de distribuição da componente fundamental do estator 
(kds1) é definido por [19, 26]: 





q1: número de ranhuras por polos por fase do estator; 
p: número de par de polos; 
N1: número de ranhuras do estator. 
 
Com, q1 = N12.p.m .     (10) 
 
Onde: 
m: número de fases do estator.  
O fator de passo da componente fundamental do estator (kps1) é 
definido por [19, 26]: 
 kps1 = sin �λ.π2 � .    (11) 
 
Onde: 
λ: encurtamento do passo de bobina conforme expressão (7). 
 
Substituindo as equações (9) e (11) em (8), obtém-se: 
 kws1 = sin(q1.p.π N1⁄ )q1.sin(p.π N1⁄ ) . sin �λ.π2 � .  (12) 
 
Onde: 
kws1: fator de enrolamento da componente fundamental do estator. 
 
O fator de enrolamento de cada harmônica ν do estator (𝑘𝑤𝑠𝜈) 
pode ser calculado por: 
 kwsν = sin(ν.q1.αr 2⁄ )q1.sin(ν.αr 2⁄ ) . sin �ν.λ.π2 � .  (13) 
 
2.1.4.2 Fator de enrolamento do campo 
 
O fator de distribuição da componente fundamental do campo 
(kdf1) é determinado de maneira similar ao fator de distribuição do 




q2: número de ranhuras por polos por fase do campo; 
p: número de par de polos; 
N2fic: número de ranhuras fictícias do campo, considerando a 
distribuição das ranhuras ao longo de toda periferia do rotor.  
 
Com, q2 = N22.p .     (15) 
 N2fic = π.De2τr2  .     (16) 
 
Onde: 
N2: número de ranhuras do campo; 
De2: diâmetro externo do rotor, em mm; 
τr2: passo da ranhura do enrolamento do campo, em mm. 
 
Não há encurtamento de bobina no enrolamento do campo, dessa 
forma o fator de passo kp é igual a um, e o fator de enrolamento do 
campo (kwf) é determinado através de: 
 kwf = kdf .     (17) 
 
Onde: 
kdf: fator de distribuição do enrolamento do campo. 
 
Substituindo a equação (14) em (17), obtém-se: 
 kwf1 = sin(q2.p.π N2fic⁄ )q2.sin(p.π N2fic⁄ ) .   (18) 
Onde: 
kwf1: fator de enrolamento da componente fundamental do campo. 
 
O fator de enrolamento de cada harmônica n do campo (𝑘𝑤𝑓𝑛) 
pode ser calculado por: 
 kwfn = sin(n.q2.p.π N2fic⁄ )q2.sin(n.p.π N2fic⁄ ) .   (19)  
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2.1.4.3 Fator de enrolamento do enrolamento amortecedor 
 
O fator de enrolamento do enrolamento amortecedor pode ser 
dividido em duas componentes: o fator de enrolamento de eixo direto 
(kdd), e o fator de enrolamento de eixo em quadratura (kdq). 
Como não há encurtamento de bobina no enrolamento 
amortecedor, os fatores de enrolamento são iguais aos fatores de 
distribuição. Os fatores de enrolamento, de eixo direto e eixo em 
quadratura, da componente fundamental podem ser determinados 
através de [13]:  kdd1 = 2.�sin�Zd.π.τpd4.τp ��2
Zd.sin�π.τpd2.τp �  .   (20) 
 kdq1 = sin�Zd.π.τpd2.τp �
zd.sin�π.τpd2.τp � .   (21) 
Onde: 
kdd1: fator de enrolamento da componente fundamental do 
enrolamento amortecedor de eixo direto; 
kdq1: fator de enrolamento da componente fundamental do 
enrolamento amortecedor de eixo em quadratura; 
zd:  número de barras do enrolamento amortecedor por polo; 
τpd: passo das barras do enrolamento amortecedor no eixo direto;  







3 CÁLCULO ANALÍTICO 
 
Neste capítulo apresenta-se as equações analíticas das reatâncias 
e indutâncias calculadas neste trabalho. Para esses cálculos, considerou-
se as permeabilidades magnéticas do estator e do rotor infinitos. O 
detalhamento dos cálculos pode ser encontrado nas referências 
bibliográficas citadas ao longo do texto. 
 
3.1 INDUTÂNCIAS DE REAÇÃO DE ARMADURA 
 
Ao se aplicar um torque no eixo do gerador, o rotor gira fazendo 
com que o fluxo produzido pela corrente contínua nos enrolamentos de 
campo varram as bobinas do estator (armadura) induzindo tensões 
nestes enrolamentos.  
Se uma carga é conectada aos terminais do gerador, uma corrente 
alternada circula nos enrolamentos do estator, gerando um campo e um 
fluxo magnético. A maior parte desse fluxo atravessa o entreferro sendo 
concatenado pelo enrolamento do campo. Este fluxo é denominado de 
fluxo de reação da armadura. A Figura 7 ilustra o fluxo de reação da 
armadura. 
O fluxo de reação da armadura pode ser dividido em duas 
componentes: o fluxo de reação da armadura no eixo direto (eixo polar), 
e o fluxo de reação da armadura no eixo em quadratura (eixo interpolar).  
Os fluxos de reação de armadura, de eixo direto e eixo em 
quadratura, produzidos pela corrente do estator, geram a indutância de 
reação de armadura de eixo direto (Lad) e a indutância de reação de 
armadura de eixo em quadratura (Laq), respectivamente. 
Nas máquinas síncronas de polos lisos as relutâncias dos eixos 
direto e quadratura apresentam valores muito próximos devido ao 
entreferro constante, consequentemente, para simplicidade de 
modelagem, as indutâncias de reação da armadura de eixo direto e de 
eixo em quadratura podem ser consideradas iguais: 
 Laq ≅ Lad = La .    (22) 
 




A indutância de reação de armadura (La) de uma máquina 
síncrona de polos lisos pode ser calculada de forma simplificada a partir 
de [8, 19, 26]: La = m.µ0.Di1.L1.(Nz1kws1)2kc.δ.p2  .   (23) 
 
Onde: 
m: número de fases do estator; 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
Di1: diâmetro interno do estator, em m; 
L1: comprimento total do pacote do estator, em m; 
Nz1: número total de espiras em série por fase do estator; 
𝑘𝑤𝑠1: fator de enrolamento da componente fundamental do 
estator;  
kc: fator de Carter total;  
δ: entreferro físico, em m;  
p: número de par de polos.  
 




3.2 REATÂNCIA DE REAÇÃO DE ARMADURA 
 
A reatância de reação de armadura (Xa) de uma máquina síncrona 
de polos lisos é determinada a partir da indutância de reação de 
armadura (La) e da frequência elétrica (f): 
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 Xa = 2.π. f. La .     (24) 
 
3.3 INDUTÂNCIAS DE DISPERSÃO 
 
Ao circular corrente em um dos enrolamentos de um gerador 
síncrono, essa corrente produzirá fluxo magnético.  Parte desse fluxo 
não é concatenado pelos demais enrolamentos, e é denominado como 
fluxo de dispersão. Esse fluxo produz uma indutância definida como 
indutância de dispersão. 
 Na sequência será apresentada a metodologia utilizada para o 
cálculo das indutâncias de dispersão dos enrolamentos do estator, do 
campo e do enrolamento amortecedor, a partir da geometria e dos dados 
de bobinagem da máquina.  
 
3.4 INDUTÂNCIA DE DISPERSÃO DO ENROLAMENTO DO 
ESTATOR 
 
As indutâncias abaixo compõem a indutância de dispersão do 
enrolamento do estator (Lσs): 
 
• Indutância de dispersão do entreferro do enrolamento do estator 
(Lσsδ); 
• Indutância de dispersão da ranhura do estator (Lσsu); 
• Indutância de dispersão do topo do dente do estator (Lσsd); 
• Indutância de dispersão da cabeça de bobina do estator (Lσsw). 
 
A indutância de dispersão do enrolamento do estator é calculada 
como a soma das indutâncias apresentadas acima: 
 Lσs = Lσsδ + Lσsu + Lσsd + Lσsw.   (25) 
 
As Figuras 8 e 9 apresentam as partes do estator onde os fluxos 
























3.4.1 Indutância de dispersão do entreferro do enrolamento 
do estator 
 
No estator as bobinas de cada polo são distribuídas em diversas 
ranhuras. Essa distribuição espacial do enrolamento gera harmônicas de 
densidade de fluxo magnético e, consequentemente, um fluxo de 
dispersão do entreferro conforme ilustrado na Figura 10, que produz 
uma indutância definida como indutância de dispersão do entreferro. Os 
enrolamentos do campo e do amortecedor também são distribuídos em 
diversas ranhuras, dessa forma o fenômeno de dispersão também existirá 
nesses enrolamentos. 
A indutância de dispersão no entreferro por fase do enrolamento 
do estator pode ser calculada a partir de: 
 Lσsδ =  La.σδ .     (26) 
Onde: 
La: indutância de reação da armadura, em H;  
σδ: fator de dispersão da indutância do entreferro do enrolamento 
do estator.  
 
O fator de dispersão 𝜎𝛿 depende da ordem das harmônicas do 
estator (ν), do fator de enrolamento do estator de cada harmônica ν 
(𝑘𝑤𝑠𝜈), e do fator de enrolamento da componente fundamental do estator 
(𝑘𝑤𝑠1) [26]: 
σδ = ∑ �  kwsνν .kws1�2ν=+∞ν=−∞ν≠1 .    (27) 
 




A Figura 11 apresenta valores do fator de dispersão de um 
enrolamento trifásico para diferentes encurtamentos do passo da bobina 
(𝑊 𝜏𝑝⁄ ) e diferentes número de ranhuras por polo por fase (q). 
Analisando-se a Figura 11, pode-se verificar que o fator de dispersão 
varia mais com o número de ranhuras por polo por fase do que com o 
encurtamento do passo de bobina. Quanto maior o número de ranhuras 
por polo por fase menor o fator de dispersão, apresentando valores 
mínimos para encurtamentos de passo de bobina de aproximadamente 
5/6. 
 
Figura 11 - Fatores de dispersão do entreferro de um enrolamento trifásico. 
 




3.4.2 Indutância de dispersão da ranhura do estator 
 
O cálculo da indutância de dispersão da ranhura depende 
essencialmente da geometria da ranhura, e do número de lados de 
bobinas diferentes que são alojadas em uma ranhura. O enrolamento do 
estator possui dois lados de bobinas diferentes alojadas em uma ranhura 
retangular, conforme apresentado na Figura 12, esse tipo de enrolamento 
é designado como dupla camada. 
Em um enrolamento dupla camada a indutância de dispersão da 
ranhura é composta pela indutância própria das espiras da camada 
superior, pela indutância própria das espiras da camada inferior, e pela 
indutância mútua das espiras entre as duas camadas. A Figura 12 ilustra 
as linhas do fluxo de dispersão na ranhura do estator.   
 
Figura 12 - Fluxo de dispersão na ranhura do estator. 
 
 
Considerando um enrolamento dupla camada, a indutância de 
dispersão da ranhura por fase pode ser calculada de forma simplificada a 
partir de [26]: 





m: número de fases do estator; 
N1: número de ranhuras do estator; 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
L1: comprimento total do pacote do estator, em m; 
Nz1: número total de espiras em série por fase do estator;  
λus : fator de permeância da ranhura do estator. 
 
Considerando uma ranhura retangular conforme apresentada na 
Figura 13, o fator de permeância da ranhura 𝜆𝑢𝑠 é obtido através de [13]: 
 
λus = k1. �2.hbs3.b31� + k2. �his1b31 + h01b01 + 2.h11b31+b01�.  (29) 
 
Onde: 
hbs: altura da bobina do enrolamento do estator, em mm; 
b31: largura da ranhura do estator, em mm; 
his1: espessura do isolante no topo da ranhura do estator, em mm; 
h01: altura da abertura da ranhura do estator, em mm; 
b01: largura da abertura da ranhura do estator, em mm; 
h11: altura da cunha de fechamento da ranhura do estator, em mm;  
k1 e k2: fatores de correção devido ao encurtamento das bobinas 
do estator. 




Para um enrolamento trifásico, os fatores k1 e k2 são 
determinados através das seguintes expressões [26]: 
 k1 = 1 − 916 . �1 − 2.p.ypN1 � .   (30)  k2 = 1 − 34 . �1 − 2.p.ypN1 � .   (31) 
Onde: 
p: número de par de polos; 
yp: passo da bobina do estator, em passos de ranhuras;  
N1: número de ranhuras do estator. 
 
3.4.3 Indutância de dispersão do topo do dente do estator  
 
Uma diferença de potencial magnético entre dentes de lados 
opostos a abertura da ranhura gera um fluxo do topo de um dente até o 
topo do outro dente sobre a abertura da ranhura, conforme apresentado 
na Figura 14. Esse fluxo magnético gera uma indutância definida como 
indutância de dispersão do topo do dente. Esse efeito ocorre sobre a 
abertura das ranhuras dos enrolamentos, do estator, do campo e do 
amortecedor. 
 





A indutância de dispersão do topo do dente por fase do estator, 
considerando o enrolamento dupla camada, é definida por [26]: 
 Lσsd = �4.mN1 � . µ0. L1. Nz12 . λds .   (32) 
 
Onde: 
m: número de fases do estator; 
N1: número de ranhuras do estator; 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
L1: comprimento total do pacote do estator, em m; 
Nz1: número total de espiras em série por fase;  
λds: fator de permeância do topo do dente do estator. 
 
O fator de permeância do topo do dente 𝜆𝑑𝑠 é determinado 
através de [13, 22, 26]: 




 .    (33) 
 
Onde: 
k2: fator de correção conforme expressão (31); 
δ: entreferro físico, em mm;  
b01: largura da abertura da ranhura do estator, em mm. 
 
3.4.4  Indutância de dispersão da cabeça de bobina do 
estator 
 
As correntes que fluem através dos condutores das cabeças das 
bobinas produzem fluxos magnéticos que geram indutâncias de 
dispersão nos enrolamentos do estator e do campo, denominados como 
indutâncias de dispersão da cabeça de bobina. 
Conforme apresentado na Figura 12, o enrolamento do estator é 
dupla camada, e constituído por bobinas de fios retangulares. Esse tipo 
de enrolamento possui a cabeça da bobina conforme Figura 15.  
A indutância de dispersão para essa configuração de cabeça de 
bobina é determinada empiricamente através das seguintes expressões 
[13] (ver Figura 16): 
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 Lσsw = �4.mN1 � . µ0. �le12 + le2� . Nz12 . λes .  (34) 
 
λes = 1.2(kws1)2q1 .    (35) 
 
Onde: 
m: número de fases do estator; 
N1: número de ranhuras do estator; 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
le1: comprimento  da parte inclinada da cabeça de bobina do 
estator (Figura 16), em m; 
le2: comprimento da parte reta da cabeça de bobina do estator 
(Figura 16), em m; 
Nz1: número total de espiras em série por fase do estator;  
λes: fator de permeância da cabeça de bobina do estator; 
𝑘𝑤𝑠1: fator de enrolamento da componente fundamental do 
estator;  
q1: número de ranhuras por polos por fase do estator. 
 







Figura 16 - Fluxo de dispersão na cabeça de bobina do estator. 
 
 
3.5 INDUTÂNCIA DE DISPERSÃO DO ENROLAMENTO DO 
CAMPO 
 
A indutância de dispersão do enrolamento do campo (Lσf) é 
constituída pelas seguintes indutâncias de dispersão: 
 
• Indutância de dispersão do entreferro do enrolamento do campo 
(Lσfδ); 
• Indutância de dispersão da ranhura do enrolamento do campo 
(Lσfu); 
• Indutância de dispersão do topo do dente do enrolamento do 
campo (Lσfd);  
• Indutância de dispersão da cabeça de bobina do enrolamento do 
campo (Lσfw).  
 
As Figuras 17 e 18 apresentam as partes do rotor onde os fluxos 









Figura 17 - Indutâncias de dispersão do enrolamento do campo. 
 
 






A indutância de dispersão do enrolamento do campo é calculada 
de maneira similar a indutância de dispersão do enrolamento do estator, 
por meio da soma das indutâncias apresentadas acima: 
 Lσf =  Lσfδ + Lσfu + Lσfd + Lσfw .   (36) 
 
3.5.1 Indutância de dispersão do entreferro do enrolamento 
do campo 
 
As bobinas de cada polo do enrolamento do campo são 
distribuídas em diversas ranhuras, dessa forma assim como no 
enrolamento do estator existe um fluxo de dispersão, ilustrado na Figura 
19, que gera uma indutância denominada como indutância de dispersão 
do entreferro do enrolamento do campo.  
 
Figura 19 - Fluxo de dispersão do entreferro do enrolamento do campo. 
 
 
A indutância de dispersão no entreferro do enrolamento do campo 
pode ser calculada a partir de: 
 Lσfδ =  Lakfs . σδf .    (37) 
 
Onde: 
La: indutância de reação da armadura, em H ;  
𝑘𝑓𝑠: fator de transformação das indutâncias e reatâncias entre os 
enrolamentos do campo e do estator, conforme expressão (61), 
apresentada a seguir no item 3.8.1; 
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σδf: fator de dispersão da indutância do entreferro do enrolamento 
do campo.  
 
O fator de dispersão 𝜎𝛿𝑓 depende da ordem das harmônicas do 
campo (n), do fator de enrolamento do campo de cada harmônica n 
(𝑘𝑤𝑓𝑛), e do fator de enrolamento da componente fundamental do 
campo (𝑘𝑤𝑓1): 
σδf = ∑ �  kwfnn .kwf1�2n=+∞n=−∞n≠1 .    (38) 
 
3.5.2 Indutância de dispersão da ranhura do enrolamento 
do campo 
 
O enrolamento do campo possui uma metade de bobina alojada 
em uma ranhura retangular, conforme apresentado na Figura 20, esse 
tipo de enrolamento é designado como camada única. Considerando um 
enrolamento camada única e monofásico, a indutância de dispersão da 
ranhura, ilustrada na Figura 20, pode ser calculada a partir de: 
 Lσfu = µ0. L2. z22. N2λuf .     (39) 
 
Onde: 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
L2: comprimento total do pacote do rotor, em m; 
z2: número de espiras por bobina do enrolamento do campo;  
N2: número de ranhuras do campo;  
λuf: fator de permeância da ranhura do enrolamento de campo. 
 
Considerando uma ranhura retangular conforme apresentada na 
Figura 21, o fator de permeância da ranhura 𝜆𝑢𝑓 é determinado pela 
seguinte expressão [13, 19]: 
 
λuf = hbf3.b22 + h22−hbf−hif2b22 + h02b02 + 2.h12b22+b02 .  (40) 
 
Onde: 
hbf: altura do bobina do enrolamento do campo, em mm; 
b22: largura da ranhura do campo, em mm; 
h22: altura da parte reta da ranhura do campo, em mm; 
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hif2: espessura do isolante no fundo da ranhura do campo, em 
mm; 
h02: altura da abertura da ranhura do campo, em mm; 
b02: largura da abertura da ranhura do campo, em mm;  
h12: altura da inclinação da estaca de fechamento do campo, em 
mm.  
 
Figura 20 - Indutância de dispersão da ranhura do enrolamento do campo. 
 
 




3.5.3 Indutância de dispersão do topo do dente do 
enrolamento do campo 
  
Assim como no estator, no rotor existe um fluxo de dispersão do 
topo de um dente até o topo do outro dente sobre a abertura da ranhura 
do campo, conforme ilustrado na Figura 22. A indutância de dispersão 
do topo do dente do enrolamento do campo, considerando o 
enrolamento monofásico e sem encurtamento da bobina, é determinado 
pelas seguintes expressões: 
 Lσfd = µ0. L2. z22. N2λdf .    (41)  




 .    (42) 
Onde: 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
L2: comprimento total do pacote do rotor, em m; 
z2: número de espiras por bobina do enrolamento do campo;  
N2: número de ranhuras do campo;  
λdf : fator de permeância do topo do dente do enrolamento do 
campo; 
δ: entreferro físico, em mm;  
b02: largura da abertura da ranhura do campo, em mm. 
 





3.5.4 Indutância de dispersão da cabeça de bobina do 
enrolamento do campo 
 
Considerando que a indutância de dispersão da cabeça de bobina 
do campo (Figura 18) pode ser determinada de maneira similar a 
indutância de dispersão da cabeça de bobina do estator (Figura 16), tem-
se que a indutância de dispersão da cabeça de bobina do enrolamento do 
campo pode ser obtida por meio de: 
 Lσfw = µ0. �lec2 + br� . z22. N2λef .  (43) 
 
λef = 1.2(kwf1)2q2 .   (44) 
Onde: 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
lec: comprimento da cabeça de bobina do enrolamento do campo 
(Figura 23), em m; 
br: espessura do anel de curto-circuito (Figura 23), em m; 
z2: número de espiras por bobina do enrolamento do campo;  
N2: número de ranhuras do campo;  
λef: fator de permeância da cabeça de bobina do enrolamento do 
campo; 
𝑘𝑤𝑓1: fator de enrolamento da componente fundamental do 
campo;  
q2: número de ranhuras por polos por fase do enrolamento do 
campo. 
 




3.6 INDUTÂNCIA DE DISPERSÃO DO ENROLAMENTO 
AMORTECEDOR  
 
O enrolamento amortecedor apresenta uma indutância de 
dispersão de eixo direto (Lσ3d) e uma indutância de dispersão de eixo em 
quadratura (Lσ3q). Quando o enrolamento amortecedor é distribuído ao 
longo de toda periferia do rotor (Figura 1) as indutâncias de dispersão do 
eixo direto e do eixo em quadratura são iguais. Entretanto, quando o 
enrolamento amortecedor é distribuído somente sobre o polo do rotor 
(Figura 2) as indutâncias de dispersão do eixo direto e do eixo em 
quadratura são diferentes devido à assimetria da distribuição do 
enrolamento.  
A indutância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo 
direto (Lσ3d) é composta pelas seguintes indutâncias de dispersão: 
 
• Indutância de dispersão do entreferro do enrolamento 
amortecedor (Lσdδ); 
• Indutância de dispersão da ranhura do enrolamento amortecedor 
(Lσdu); 
• Indutância de dispersão do topo do dente do enrolamento 
amortecedor (Lσdd);  
• Indutância de dispersão do anel de curto-circuito de eixo direto 
(Lσdrd). 
 
A indutância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo 
direto é calculada como a soma das indutâncias supracitadas: 
 Lσ3d =  Lσdδ + Lσdu + Lσdd + Lσdrd .   (45) 
 
A seguir são apresentadas as indutâncias de dispersão que 
compõem a indutância de dispersão do enrolamento amortecedor de 
eixo em quadratura (Lσ3q): 
 
• Indutância de dispersão do entreferro do enrolamento 
amortecedor (Lσdδ); 
• Indutância de dispersão da ranhura do enrolamento amortecedor 
(Lσdu); 
• Indutância de dispersão do topo do dente do enrolamento 
amortecedor (Lσdd);  
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• Indutância de dispersão do anel de curto-circuito de eixo em 
quadratura (Lσdrq). 
 
A indutância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo 
em quadratura é calculada de maneira similar a do eixo direto, como a 
soma das indutâncias supracitadas: 
 
𝐿𝜎3𝑞 =  𝐿𝜎𝑑𝛿 + 𝐿𝜎𝑑𝑢 + 𝐿𝜎𝑑𝑑 + 𝐿𝜎𝑑𝑟𝑞 .   (46) 
 
As Figuras 24 e 25 apresentam as partes do rotor onde os fluxos 
magnéticos que dão origem a estas indutâncias são consideradas. 
 
Figura 24 - Indutâncias de dispersão do enrolamento amortecedor. 
 
 




3.6.1  Indutância de dispersão do entreferro do 
enrolamento amortecedor 
 
Considerando o enrolamento amortecedor distribuído 
simetricamente ao longo de toda periferia do rotor (Figura 1), a 
indutância de dispersão do entreferro do enrolamento amortecedor pode 
ser determinada pelas mesmas equações utilizadas para determinar a 
indutância de dispersão do entreferro do rotor de motores de indução 
[26]: 
 Lσdδ = Lakds .σδd .    (47)  
σδd = π23 . � 12.zd�2 .    (48) 
 
Onde: 
La: indutância de reação da armadura, em H;  
𝑘𝑑𝑠: fator de transformação das indutâncias e reatâncias entre os 
enrolamentos do estator e do amortecedor, conforme expressão (66), 
apresentada a seguir no item 3.8.3; 
𝜎𝛿𝑑: fator de dispersão da indutância do entreferro do 
enrolamento amortecedor;  
zd: número de barras do enrolamento amortecedor por polo.  
 
Considerando o enrolamento amortecedor distribuído somente 
sobre o polo do rotor (Figura 2), a indutância de dispersão do entreferro 
do enrolamento amortecedor pode ser calculada por [13]: 
 Lσdδ = µ0.L2.zd2 .p.τp.σδdπ2.kc.δ  .   (49) 
 
Onde: 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
L2: comprimento total do pacote do rotor, em m; 
zd: número de barras do enrolamento amortecedor por polo;  
p: número de par de polos;  
τp: passo polar, em m; 
kc: fator de Carter total;  
δ: entreferro físico, em m. 
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A Figura 26 ilustra as linhas do fluxo de dispersão do entreferro 
do enrolamento amortecedor.  
 




3.6.2 Indutância de dispersão da ranhura do enrolamento 
amortecedor 
 
O enrolamento amortecedor é constituído por barras de cobre 
circulares, alojadas em ranhuras conforme apresentado na Figura 27. A 
indutância de dispersão da ranhura do enrolamento amortecedor, 
ilustrada na Figura 27, pode ser calculada a partir de: 
 Lσdu = µ0. L2. zd. p. λud .    (50) 
 
Onde: 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
L2: comprimento total do pacote do rotor, em m; 
zd: número de barras do enrolamento amortecedor por polo;  
p: número de par de polos;  








Figura 27 - Indutância de dispersão da ranhura do enrolamento amortecedor. 
 
 
Considerando uma ranhura circular conforme apresentada na 
Figura 28, o fator de permeância da ranhura 𝜆𝑢𝑑 é calculado pela 
seguinte expressão [13, 22, 26]: 
 
λud = h03b03 + 0.66 .    (51) 
 
Onde: 
b03: largura da abertura da ranhura do enrolamento amortecedor, 
em mm;  
h03: altura da abertura da ranhura do enrolamento amortecedor, 
em mm. 
 





3.6.3 Indutância de dispersão do topo do dente do 
enrolamento amortecedor 
 
A indutância de dispersão do topo do dente do enrolamento 
amortecedor, ilustrada na Figura 29, é determinada pelas seguintes 
expressões [13]: 
 Lσdd = µ0. L2. zd. p. λdd .   (52) 
 




 .   (53) 
 
Onde: 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
L2: comprimento total do pacote do rotor, em m; 
zd: número de barras do enrolamento amortecedor por polo;  
p: número de par de polos; 
λdd: fator de permeância do topo do dente do enrolamento 
amortecedor; 
δ: entreferro físico, em mm;  
b03: largura da abertura da ranhura do enrolamento amortecedor, 
em mm. 
 





3.6.4 Indutância de dispersão do anel de curto-circuito  
 
A corrente do enrolamento amortecedor flui pelas barras de cobre 
e pelos anéis de curto-circuito, conforme apresentado na Figura 30. 
Quando a corrente circula pelos anéis de curto-circuito, fluxos 
magnéticos são produzidos por essa corrente, gerando indutâncias de 
dispersão conforme apresentado na Figura 25. Essas indutâncias são 
definidas como indutância de dispersão do anel de curto-circuito de eixo 
direto (Lσdrd) e indutância de dispersão do anel de curto-circuito de eixo 
quadratura (Lσdrq). 
 
Figura 30 - Circulação de corrente no enrolamento amortecedor. 
 
 
As indutâncias Lσdrd e Lσdrq podem ser obtidas a partir de [13]: 
 Lσdrd = 0,67. µ0. zd. p. �0,36. τpd. zd2 + br + 2. ar�. (54) 
 
𝐿𝜎𝑑𝑟𝑞 = 0,67. µ0. 𝑧𝑑. 𝑝. �0,36. 𝜏𝑝 − 𝜏𝑝𝑑. 𝑧𝑑2 + 𝑏𝑟 + 2. a𝑟�. (55) 
 
Onde: 
µ0: permeabilidade magnética do ar, em H/m; 
zd: número de barras do enrolamento amortecedor por polo;  
p: número de par de polos; 
τp: passo polar; em m; 
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τpd: passo das barras do enrolamento amortecedor no eixo direto, 
em m; 
br: espessura do anel de curto-circuito, em m;  
ar: distância entre o anel de curto e o pacote do rotor, em m. 
 
Quando o enrolamento amortecedor é distribuído simetricamente 
ao longo de toda periferia do rotor (Figura 1) as indutâncias Lσdrd e Lσdrq 
são iguais, mas quando o enrolamento amortecedor é distribuído 
somente sobre o polo do rotor (Figura 2) a dispersão do anel de curto-
circuito no eixo quadratura é superior a do eixo direto.  
 
3.7 REATÂNCIAS DE DISPERSÃO 
 
As reatâncias de dispersão são obtidas a partir das indutâncias de 
dispersão e da frequência elétrica: 
 Xσs = 2.π. f. Lσs .    (56) 
 Xσf = 2.π. f. Lσf .    (57)  Xσ3d = 2.π. f. Lσ3d .    (58) 
 Xσ3q = 2.π. f. Lσ3q .    (59) 
 
Onde: 
𝑋𝜎𝑠: reatância de dispersão do estator; 
𝑋𝜎𝑓: reatância de dispersão do enrolamento do campo; 
𝑋𝜎3𝑑: reatância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo 
direto;  
𝑋𝜎3𝑞: reatância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo 
em quadratura. 
 
3.8 REATÂNCIAS DE DISPERSÃO REFERIDAS AO 
ESTATOR 
 
Em máquinas elétricas girantes, os circuitos equivalentes 
geralmente apresentam todas as reatâncias referidas ao estator, conforme 
será apresentado no item 3.9. A seguir será apresentada a metodologia 
utilizada para o cálculo das reatâncias do enrolamento do campo e do 
enrolamento amortecedor referidas ao estator.  
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3.8.1 Reatância de dispersão do enrolamento do campo 
referida ao estator 
 
A reatância de dispersão do enrolamento do campo referida ao 
estator (𝑋𝜎𝑓′ ) é determinada por meio de:   Xσf′ = kfs. Xσf .     (60) 
 
Onde: kfs: fator de transformação das indutâncias e reatâncias entre os 
enrolamentos do campo e do estator;  
𝑋𝜎𝑓: reatância de dispersão do enrolamento do campo. 
 
Com [13, 20, 26]: kfs = �nc.z1.N1.kws1a �22.m.(z2.4.p.kwf1)2 .   (61) 
 
Onde: 
nc: número de camadas do enrolamento do estator; 
z1: número de espiras por bobina do estator; 
N1: número de ranhuras do estator; 
kws1: fator de enrolamento da componente fundamental do estator; 
a: número de circuitos em paralelo no estator; 
m: número de fases do estator; 
z2: número de espiras por bobina do rotor; 
p: número de par de polos;  
kwf1: fator de enrolamento da componente fundamental do campo.  
 
3.8.2 Reatância de dispersão do enrolamento amortecedor 
de eixo direto referida ao estator 
 
A reatância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo 
direto referida ao estator (𝑋𝜎3𝑑′ ) pode ser obtida a partir de:  
 Xσ3d′ = kdsd. Xσ3d .    (62) 
 
Onde: k𝑑𝑠𝑑: fator de transformação das indutâncias e reatâncias de eixo 
direto entre o enrolamento amortecedor e o enrolamento do estator;  
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𝑋𝜎3𝑑: reatância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo 
direto. 
 




nc: número de camadas do enrolamento do estator; 
z1: número de espiras por bobina do estator; 
N1: número de ranhuras do estator; 
kws1: fator de enrolamento da componente fundamental do estator; 
a: número de circuitos em paralelo no estator; 
m: número de fases do estator; 
p: número de par de polos;  
zd: número de barras do enrolamento amortecedor por polo;  
kdd1: fator de enrolamento da componente fundamental do 
enrolamento amortecedor de eixo direto. 
 
3.8.3 Reatância de dispersão do enrolamento amortecedor 
de eixo em quadratura referida ao estator 
 
A reatância de dispersão do enrolamento amortecedor de eixo em 
quadratura referida ao estator (𝑋𝜎3𝑞′ ) é calculada pela seguinte 
expressão:  
 Xσ3q′ = kdsq. Xσ3q .    (64) 
 
Onde: k𝑑𝑠𝑞: fator de transformação das indutâncias e reatâncias de eixo 
em quadratura entre o enrolamento amortecedor e o enrolamento do 
estator;  






kdsq = �nc.z1.N1.kws1a �2
2.m.�p.zd.kdq1�2 .   (65) 
 
Onde: 
nc: número de camadas do enrolamento do estator; 
z1: número de espiras por bobina do estator; 
N1: número de ranhuras do estator; 
kws1: fator de enrolamento da componente fundamental do estator; 
a: número de circuitos em paralelo no estator; 
m: número de fases do estator; 
p: número de par de polos;  
zd: número de barras do enrolamento amortecedor por polo;  
kdq1: fator de enrolamento da componente fundamental do 
enrolamento amortecedor de eixo em quadratura. 
 
Nas máquinas em que o enrolamento amortecedor é distribuído 
simetricamente ao longo de toda a periferia do rotor, tem-se que os 
fatores de transformação das indutâncias e reatâncias de eixo direto e 
eixo em quadratura são iguais: 
 kdsd = kdsq = kds .    (66) 
 
Onde: k𝑑𝑠: fator de transformação das indutâncias e reatâncias entre o 
enrolamento amortecedor e o enrolamento do estator. 
 
3.9 CIRCUITOS EQUIVALENTES DE MÁQUINAS 
SÍNCRONAS DE POLOS LISOS 
  
3.9.1 Reatâncias de eixo direto 
 
3.9.1.1 Reatância síncrona de eixo direto 
 
A reatância síncrona de eixo direto (Xd) é definida como a soma 
da reatância de reação da armadura de eixo direto (Xad) e da reatância de 
dispersão do enrolamento do estator (Xσs): 




Conforme apresentado no item 3.1, em uma máquina síncrona de 
polos lisos as relutâncias dos eixos, direto e quadratura, são 
aproximadamente iguais, dessa forma tem-se que: 
 Xaq ≅ Xad = Xa .    (68) 
 
Onde:  
𝑋𝑎: reatância de reação da armadura;  
𝑋𝑎𝑞: reatância de reação da armadura de eixo em quadratura. 
 
Substituindo a equação 68 em 67, obtém-se: 
 Xd = Xa + Xσs .     (69) 
  
A Figura 31 mostra o circuito equivalente da reatância síncrona 
de eixo direto de uma máquina de polos lisos. 
 
Figura 31 - Circuito equivalente da reatância síncrona de eixo direto. 
 
 
3.9.1.2 Reatância transitória de eixo direto 
 
A reatância transitória de eixo direto (Xd′ ) depende da reatância de 
reação da armadura (Xa), da reatância de dispersão do enrolamento do 
estator (Xσs), e da reatância de dispersão do enrolamento do campo 
referida ao estator (𝑋𝜎𝑓′ ) [14, 26, 32]: 
 Xd′ = Xσs + � Xa.Xσf′Xa+Xσf′ � .    (70) 
 
A Figura 32 ilustra o circuito equivalente da reatância transitória 





Figura 32 - Circuito equivalente da reatância transitória de eixo direto. 
 
 
3.9.1.3 Reatância subtransitória de eixo direto 
 
A reatância subtransitória de eixo direto (Xd′′) é determinada a 
partir da reatância de reação da armadura (Xa), da reatância de dispersão 
do enrolamento do estator (Xσs), da reatância de dispersão do 
enrolamento do campo referida ao estator (𝑋𝜎𝑓′ ), e da reatância de 







 .   (71) 
 
A Figura 33 apresenta o circuito equivalente da reatância 
subtransitória de eixo direto. 
 









3.9.2 Reatâncias de eixo em quadratura 
 
3.9.2.1 Reatância síncrona de eixo quadratura 
 
A reatância síncrona de eixo em quadratura (Xq) é definida como 
a soma da reatância de reação da armadura de eixo em quadratura (Xaq) 
e da reatância de dispersão do enrolamento do estator (Xσs): 
 Xq = Xaq + Xσs .    (72) 
 
Considerando uma máquina síncrona de polos lisos, em que as 
reatâncias de reação da armadura dos eixos, direto e quadratura, são 
aproximadamente iguais, conforme apresentado na equação (68), a 
reatância síncrona de eixo em quadratura pode ser determinada a partir 
de:  Xq ≅ Xd .     (73) 
 
A Figura 34 mostra o circuito equivalente da reatância síncrona 
de eixo em quadratura de uma máquina de polos lisos. 
 
Figura 34 - Circuito equivalente da reatância síncrona de eixo em quadratura. 
 
 
3.9.2.2 Reatância transitória de eixo em quadratura 
 
A máquina síncrona de polos lisos com rotor laminado não possui 
enrolamento do campo perpendicular ao eixo do polo (eixo quadratura), 
dessa forma a reatância transitória de eixo em quadratura (Xq′ ) é 
aproximadamente igual à reatância síncrona de eixo em quadratura (Xq) 
[14]: 




A Figura 35 ilustra o circuito equivalente da reatância transitória 
de eixo em quadratura de uma máquina síncrona de polos lisos com 
rotor laminado. 
 
Figura 35 - Circuito equivalente da reatância transitória de eixo em quadratura. 
 
 
3.9.2.3 Reatância subtransitória de eixo quadratura 
 
A reatância subtransitória de eixo em quadratura (Xq′′) depende da 
reatância de reação da armadura (Xa), da reatância de dispersão do 
enrolamento do estator (Xσs), e da reatância de dispersão do enrolamento 
amortecedor de eixo em quadratura referida ao estator (𝑋𝜎3𝑞′ ) [14, 26, 
32]: 
 Xq′′ = Xσs + � Xa.Xσ3q′Xa+Xσ3q′ � .   (75) 
 
A Figura 36 apresenta o circuito equivalente da reatância 
subtransitória de eixo em quadratura. 
 


















4 ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO DAS REATÂNCIAS 
 
A fim de se determinar experimentalmente as reatâncias dos dois 
geradores síncronos fabricados, foram realizados ensaios de acordo com 
as normas técnicas [1, 10, 12] que os regulamentam: 
 
• Ensaio de saturação em vazio; 
• Ensaio de curto-circuito trifásico permanente; 
• Ensaio de curto-circuito trifásico instantâneo; 
• Ensaio de aplicação de tensão com o rotor posicionado no eixo 
direto; e 
• Ensaio de aplicação de tensão com rotor posicionado no eixo em 
quadratura. 
 
A seguir serão apresentados os métodos utilizados para obtenção 
das reatâncias através dos ensaios, e os procedimentos executados. 
 
4.1 DETERMINAÇÃO DA REATÂNCIA SÍNCRONA DE EIXO 
DIRETO 
 
A reatância síncrona de eixo direto não saturada pode ser 
calculada a partir de: 
 
𝑋𝑑 =  I𝑒𝑥𝑐𝑐𝐼𝑒𝑥𝛿  .     (76)     
Onde: 
Iexcc: corrente de excitação para atingir a corrente nominal na 
curva de curto-circuito trifásico permanente;  
Iexδ: corrente de excitação para atingir a tensão nominal na linha 
do entreferro da curva de saturação em vazio. 
  
As correntes de excitação Iexδ e  Iexcc são obtidas a partir da curva 
de saturação em vazio e da curva de curto-circuito trifásico permanente, 
respectivamente, conforme apresentado na Figura 37 e na Figura 38. 
Essas curvas são obtidas a partir do ensaio de saturação em vazio e do 





Figura 37 - Curvas de saturação a vazio e linha do entreferro. 
 
 






4.1.1 Ensaio de saturação em vazio 
 
No ensaio de saturação em vazio, a máquina é conectada 
conforme esquema de ligação ilustrado na Figura 39, e é acionada como 
gerador por meio de um motor, ajustando-se a rotação nominal da 
máquina ensaiada. 
Após ajustado a rotação nominal, é aplicada aos terminais do 
estator da excitatriz uma tensão contínua, chamada de tensão de 
excitação. A tensão de excitação é aumentada até se atingir uma tensão 
nos terminais do gerador de valor 20% superior a tensão nominal, e 
então são realizadas simultaneamente as seguintes medições: 
 
• Tensão de excitação (Uex); 
• Corrente contínua do estator da excitatriz denominada de corrente 
de excitação (Iex); 
• Frequência; 
• Tensão eficaz de linha entre as fases R e S (URS); 
• Tensão eficaz de linha entre as fases R e T (URT); e 
• Tensão eficaz de linha entre as fases S e T (UST). 
 
A tensão de excitação é reduzida gradualmente a fim de se variar 
a tensão nos terminais do gerador do valor de 20% superior a tensão 
nominal até a tensão residual da máquina, que corresponde a tensão nos 
terminais do gerador sem excitação nos terminais do estator da 
excitatriz. Em pontos distribuídos uniformemente, normalmente a cada 
variação de 10% da tensão nos terminais do gerador, são realizadas as 
mesmas medições que foram realizadas para a condição de tensão 20% 
superior a tensão nominal.  
As médias das tensões eficazes URS, URT e UST versus as 
correntes de excitação medidas durante o ensaio são dispostas 
graficamente conforme curva 1 da Figura 37.  Normalmente, devido à 
tensão residual elevada a curva de saturação em vazio medida começa 
acima da origem, sendo então necessária a correção das correntes de 
excitação medidas.  
O fator de correção é obtido prolongando-se a parte linear da 
curva medida até o eixo das abscissas. O comprimento do ponto de 
intercessão até a origem é o valor que deve ser somado as correntes de 
excitação medidas. A curva 2 da Figura 37 ilustra a curva de saturação 
em vazio corrigida. 
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Através da extrapolação da parte linear da curva corrigida é 
obtida a curva da linha do entreferro conforme curva 3 da Figura 37. 
 




4.1.2 Ensaio de curto-circuito trifásico permanente 
 
No ensaio de curto-circuito trifásico permanente, a máquina é 
conectada conforme esquema de ligação apresentado na Figura 40, e é 
acionada como gerador por meio de um motor, ajustando-se a rotação 
nominal da máquina ensaiada. 
Após ajustado a rotação nominal, é aplicada uma tensão contínua 
aos terminais do estator da excitatriz, denominada de tensão de 
excitação. A tensão de excitação é aumentada até se atingir uma corrente 
de curto-circuito de valor 20% superior a corrente nominal, e então são 
realizadas simultaneamente as seguintes medições: 
 
• Tensão de excitação (Uex); 
• Corrente de excitação (Iex); 
• Corrente eficaz na fase R (IR); 
• Corrente eficaz na fase S (IS); e 
• Corrente eficaz na fase T (IT). 
 
A tensão de excitação é reduzida gradualmente a fim de se variar 
a corrente de curto-circuito do gerador do valor de 20% superior a 
corrente nominal até a corrente de curto sem excitação. Em pontos 
distribuídos uniformemente, normalmente a cada variação de 10% da 
corrente de curto-circuito, são realizadas as mesmas medições que foram 
realizadas para a condição de corrente 20% superior a corrente nominal.  
As médias das correntes eficazes IR, IS e IT versus as correntes de 
excitação medidas durante o ensaio são dispostas graficamente 
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conforme curva 1 da Figura 38.  Normalmente, assim como na curva de 
saturação a vazio, a curva de curto-circuito trifásico permanente medida 
começa acima da origem, sendo então necessária a correção das 
correntes de excitação. A curva 2 da Figura 38 ilustra a curva de curto-
circuito trifásico permanente corrigida. 
 
Figura 40 - Esquema de ligação da máquina síncrona no ensaio de curto-circuito 
trifásico permanente.  
 
 
4.2 DETERMINAÇÃO DA REATÂNCIA TRANSITÓRIA DE 
EIXO DIRETO 
 
A reatância transitória de eixo direto é obtida a partir do ensaio de 
curto-circuito trifásico instantâneo conforme apresentado abaixo. 
 
4.2.1 Ensaio de curto-circuito trifásico instantâneo 
 
No ensaio de curto-circuito trifásico instantâneo a máquina é 
conectada conforme esquema de ligação apresentado na Figura 41, e é 
acionada como gerador por meio de um motor ajustando-se a rotação 
nominal da máquina ensaiada. 
 
Figura 41 - Esquema de ligação da máquina síncrona no ensaio de curto-circuito 





Após ajustado a rotação nominal e com os terminais R, S e T do 
estator abertos, é aplicado aos terminais do estator da excitatriz tensão 
de excitação, aumentando o seu valor até atingir-se uma tensão de linha 
nos terminais do estator da máquina principal de 30% da tensão 
nominal, que corresponde ao estado não saturado da máquina, para 
evitar danos aos acoplamentos e ao eixo. Em seguida é realizado 
simultaneamente as seguintes medições: 
 
• Tensão eficaz de linha entre as fases R e S antes do curto-circuito 
(URS0); 
• Tensão eficaz de linha entre as fases R e T antes do curto-circuito 
(URT0); e 
• Tensão eficaz de linha entre as fases S e T antes do curto-circuito 
(UST0). 
 
As três fases do estator são então curto-circuitadas através de um 
disjuntor, e após o regime transitório são medidas as correntes eficazes 
permanente das três fases: 
 
• Corrente eficaz permanente na fase R (IccR∞); 
• Corrente eficaz permanente na fase S (IccS∞); e 
• Corrente eficaz permanente na fase T (IccT∞). 
 
Durante todo o ensaio são oscilo-grafadas as correntes das fases 
R, S e T. A Figura 42 apresenta a curva oscilo-grafada da fase T da 
Máquina 1, fabricada com o rotor convencional (enrolamento 
amortecedor distribuído uniformemente no rotor). A Figura 43 apresenta 
a curva oscilo-grafada da fase T da Máquina 2, fabricada com o rotor da 
nova topologia (enrolamento amortecedor distribuído somente sobre os 













Finalizado o ensaio, para calcular a reatância Xd′  é necessário 
determinar o valor inicial da componente transitória da corrente de 
curto-circuito (Ik0′ ) de cada fase. A seguir é apresentado o procedimento 
para se determinar o valor de Ik0′  [10]:  
 
1. Determinar os picos máximos e mínimos da forma de 
onda oscilo-grafada. 
2. Traçar as envoltórias, superior e inferior, da curva de 
curto-circuito. 
3. Utilizando uma interpolação polinomial de elevado grau, 
determinar as equações em função do tempo da 
envoltória superior Ies(t) e da envoltória inferior Iei(t) da 
curva de curto-circuito. 
4. Determinar a curva de variação da componente simétrica 
eficaz Icc(t) a partir de: Icc(t) = [Ies(t)−Iei(t)].Icc∞
Ipp∞
 .   (77) 
Onde: 
Icc∞: corrente de curto-circuito eficaz permanente; e 
Ipp∞: valor pico a pico da corrente em regime 
permanente. 
 
5. Subtrair da curva de variação da componente simétrica 
eficaz Icc(t) a corrente de curto-circuito eficaz 
permanente (Icc∞). A curva resultante dessa subtração 
representa a soma das componentes transitória (Ik′ ) e 
subtransitória (Ik′′). Essa curva é disposta graficamente 
utilizando-se escala logarítmica no eixo da corrente, 
conforme ilustrado na Figura 44. 
6. Extrapolar a parte reta da curva Ik′ + Ik′′ até o eixo das 
ordenadas (tempo zero). O ponto de interseção da curva 
com o eixo das ordenadas corresponde ao valor inicial da 
componente transitória da corrente de curto-circuito 
(Ik0′ ).      
O procedimento descrito acima é executado para todas as curvas 
oscilo-grafadas, fase R, fase S e fase T, obtendo-se assim o valor inicial 




• Valor inicial da componente transitória da corrente de curto-
circuito da fase R (Ik0R′ ); 
• Valor inicial da componente transitória da corrente de curto-
circuito da fase S (Ik0S′ );  
• Valor inicial da componente transitória da corrente de curto-
circuito da fase T (Ik0T′ ). 
 
Figura 44 - Curva das componentes transitória e subtransitória (Ik′ + Ik′′) e curva 
da componente transitória (Ik′ ) da corrente de curto-circuito. 
 
 
Com os valores iniciais das componentes transitórias obtidas a 
partir dos gráficos, e das tensões e correntes medidas durante o ensaio, a 
reatância Xd′  é obtida a partir de: 
 Xd′ =  U0√3�Icc∞+ Ik0′ � .    (78) 
Com: U0 =  URS0+URT0+UST03  .   (79) 
 Icc∞ =  IccR∞+IccS∞+IccT∞3  .   (80) 




U0: média das tensões eficazes de linha URS0, URT0 e UST0 antes do 
curto-circuito; 
Icc∞: média das correntes eficazes permanente IccR∞, IccS∞ e IccT∞;  Ik0′ : média dos valores iniciais das componentes transitórias das 
correntes de curto-circuito Ik0R′ , Ik0S′  e Ik0T′ . 
 
4.3 DETERMINAÇÃO DA REATÂNCIA SUBTRANSITÓRIA 
DE EIXO DIRETO 
 
A reatância subtransitória de eixo direto pode ser obtida a partir 
do ensaio de curto-circuito trifásico instantâneo ou a partir do ensaio de 
aplicação de tensão com o rotor posicionado no eixo direto. Nesse 
trabalho, com o objetivo de verificar as diferenças entre os resultados, a 
reatância Xd′′ foi obtida a partir dos dois ensaios, conforme apresentado 
abaixo. 
 
4.3.1 Ensaio de curto-circuito trifásico instantâneo 
 
Para calcular a reatância Xd′′ a partir do ensaio de curto-circuito 
trifásico instantâneo, executado conforme apresentado em 4.2.1, é 
necessário também determinar o valor inicial da componente 
subtransitória da corrente de curto-circuito (Ik0′′ ) de cada fase conforme 
procedimento apresentado abaixo:  
 
1. Determinar a curva da componente subtransitória Ik′′ 
através da diferença entre a curva Ik′ + Ik′′ e a reta Ik′  
apresentadas na Figura 44. 
2. Extrapolar a curva Ik′′ até o eixo das ordenadas (tempo 
zero), conforme ilustrado na Figura 45. O ponto de 
interseção da curva com o eixo das ordenadas 
corresponde ao valor inicial da componente 
subtransitória da corrente de curto-circuito (Ik0′′ ).      
O procedimento descrito acima é executado para a fase R, fase S 
e fase T, obtendo-se assim o valor inicial da componente subtransitória 
da corrente de curto-circuito de cada fase: 
 
• Valor inicial da componente subtransitória da corrente de curto-
circuito da fase R (Ik0R′′ ); 
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• Valor inicial da componente subtransitória da corrente de curto-
circuito da fase S (Ik0S′′ );  
• Valor inicial da componente subtransitória da corrente de curto-
circuito da fase T (Ik0T′′ ). 
 




Com os valores iniciais das componentes subtransitórias obtidas a 
partir dos gráficos Ik′′, com as tensões e correntes medidas durante o 
ensaio de curto-circuito instantâneo, e com os valores iniciais das 
componentes transitórias obtidas a partir dos gráficos Ik′ + Ik′′, conforme 
apresentado em 4.2.1, pode-se então obter a reatância Xd′′ a partir de: 
 Xd′′ =  U0√3�Icc∞+ Ik0′ +Ik0′′ � .   (82) 
Onde: 
U0: média das tensões eficazes de linha URS0, URT0 e UST0 antes do 
curto-circuito, calculada conforme expressão (79); 
Icc∞: média das correntes eficazes permanente IccR∞, IccS∞ e IccT∞, 
determinada a partir da equação (80); Ik0′ : média dos valores iniciais das componentes transitórias das 
correntes de curto-circuito Ik0R′ , Ik0S′  e Ik0T′ , obtida por meio da equação 
(81); 
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 Ik0′′ : média dos valores iniciais das componentes subtransitórias 
das correntes de curto-circuito Ik0R′′ , Ik0S′′  e Ik0T′′ . 
 
Com: Ik0′′ =  Ik0R′′ +Ik0S′′ +Ik0T′′3  .    (83)  
4.3.2 Ensaio de aplicação de tensão com rotor posicionado 
no eixo direto 
 
No ensaio de aplicação de tensão com rotor posicionado o 
enrolamento do campo da máquina principal é curto-circuitado e 
desconectado da ponte retificadora e da excitatriz. A Figura 46 ilustra o 
esquema de ligação da máquina no ensaio. 
É aplicada a duas fases quaisquer do estator uma tensão alternada, 
aumentando-se a tensão até a corrente atingir 10% da corrente nominal 
da máquina. Monitorando-se a corrente no enrolamento do campo, o 
eixo da máquina é girado, a posição do rotor onde a corrente do campo 
for máxima corresponde ao eixo direto fixando-se, em seguida, o eixo 
da máquina nessa posição. 
Após identificar e fixar a posição do rotor no eixo direto são 
realizadas simultaneamente as seguintes medições: 
 
• Tensão eficaz aplicada (U); 
• Corrente eficaz do estator (I); e 
• Potência absorvida (P). 
 
A tensão aplicada a duas fases do estator é aumentada 
gradualmente, a fim de se variar a corrente até no máximo 50% da 
corrente nominal, para não haver riscos de dano no rotor da máquina. 
Em pontos distribuídos uniformemente, normalmente a cada variação de 
10% da corrente, são realizadas as mesmas medições que foram 
realizadas para a condição inicial de 10% da corrente nominal, e 
calculada a reatância subtransitória de eixo direto a partir de:   
  Xd′′ = �Zd′′2 − Rd′′2 .    (84)    
Com, 
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 Zd′′ = U2I .     (85) 
 Rd′′ = P2I2 .     (86) 
 
Onde: Zd′′: impedância subtransitória de eixo direto;  Rd′′: resistência subtransitória de eixo direto. 
 
Plota-se as reatâncias subtransitórias de eixo direto calculadas 
versus a corrente do estator e então se extrapola a reatância para 100% 
da corrente nominal. 
 
Figura 46- Esquema de ligação da máquina síncrona no ensaio de aplicação de 
tensão com rotor posicionado. 
 
 
4.4 DETERMINAÇÃO DA REATÂNCIA SUBTRANSITÓRIA 
DE EIXO EM QUADRATURA 
 
A reatância subtransitória de eixo em quadratura é obtida a partir 
do ensaio de aplicação de tensão com o rotor posicionado no eixo em 
quadratura conforme apresentado a seguir. 
 
4.4.1 Ensaio de aplicação de tensão com rotor posicionado 
no eixo em quadratura 
 
O ensaio de aplicação de tensão com rotor posicionado no eixo 
em quadratura é realizado da mesma forma que o ensaio de aplicação de 
tensão com rotor posicionado no eixo direto. Entretanto, o eixo da 
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máquina é fixado na posição do rotor onde a corrente de campo for 
mínima, que corresponde ao eixo em quadratura.  
Após identificar e fixar a posição do rotor no eixo em quadratura 
é realizado simultaneamente as mesmas medições do ensaio no eixo 
direto: 
 
• Tensão eficaz aplicada (U); 
• Corrente eficaz do estator (I); e 
• Potência absorvida (P). 
 
A reatância subtransitória de eixo em quadratura é calculada para 
os diversos pontos medidos, distribuídos uniformemente assim como no 
ensaio no eixo direto, a partir de:   
  Xq′′ = �Zq′′2 − Rq′′2 .    (87) 
Com, Zq′′ = U2I .     (88) 
 Rq′′ = P2I2 .     (89)  
Onde: Zq′′: impedância subtransitória de eixo em quadratura;  Rq′′: resistência subtransitória de eixo em quadratura. 
 
Plota-se as reatâncias subtransitórias de eixo em quadratura 
calculadas versus a corrente do estator e então se extrapola a reatância 













5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 
Com o objetivo de validar a metodologia empregada no cálculo 
analítico das reatâncias e verificar a sua aplicabilidade em uma situação 
real, os resultados dos cálculos são comparados com dados obtidos a 
partir de ensaios.  
Os resultados obtidos a partir do cálculo analítico, de uma 
maneira geral, necessitam ser menores que a tolerância de 15% prevista 
na norma técnica internacional [11], que especifica os requisitos dos 
geradores síncronos acionados por turbinas térmicas, para que tais 
resultados possam ser usados nas análises do comportamento das 
máquinas nas condições mais críticas de operação. 
As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtidos a partir dos 
cálculos analíticos de dois geradores síncronos de potência de 7500 
kVA, tensão de 13800 V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,8, 4 
polos, com geometria e dados de bobinagem diferentes, denominados de 
Máquina 1 e  Máquina 2. A Máquina 1 possui um rotor de polos lisos 
com o enrolamento amortecedor distribuído ao longo de toda a periferia 
do mesmo (Figura 1), enquanto que a Máquina 2 possui um rotor de 
polos lisos com o enrolamento amortecedor distribuído somente sobre 
os polos (Figura 2).  
Analisando-se os circuitos equivalentes das máquinas síncronas 
de polos lisos apresentados no item 3.9 e os resultados dos cálculos 
analíticos apresentados nas Tabelas 1 e 2, pode-se verificar que no 
cálculo da reatância síncrona de eixo direto (Xd), a reatância de reação 
de armadura (Xa) está em série com a reatância de dispersão do estator 
(Xσs), e apresenta um valor significativamente maior. Dessa forma, as 
aproximações e as simplificações do cálculo analítico da reatância de 
reação da armadura são mais significativas que as da reatância de 
dispersão do estator.    
Nos cálculos das demais reatâncias, transitória de eixo direto 
(Xd′ ), subtransitória de eixo direto (Xd′′), subtransitória de eixo em 
quadratura (Xq′′), a reatância de reação de armadura (Xa) está em paralelo 
com as reatâncias de dispersão, e por apresentar um valor 
significativamente maior que as reatâncias de dispersão do enrolamento 
do campo (𝑋𝜎𝑓′ ) e do enrolamento amortecedor de eixo em quadratura  
 (𝑋𝜎3𝑞′ ) referidas ao estator, as aproximações e simplificações dos 
cálculos analíticos das reatâncias de dispersão são mais significativas. 
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Os resultados apresentados nas Tabelas estão em (%), sendo que 
o valor de referência (base) é 25,39 Ohms, reatância base calculada com 
os dados nominais da máquina (7500 kVA, 13800 V). 
 
Tabela 1 - Resultados dos cálculos analíticos da Máquina 1. 




′  14,9 
𝑋𝜎3𝑑
′  14,4 
𝑋𝜎3𝑞
′  14,4 Xd 254,0 Xd′  23,2 Xd′′  16,2 Xq′′  22,7 
 
Tabela 2 - Resultados dos cálculos analíticos da Máquina 2. 




′  14,9 
𝑋𝜎3𝑑
′  264,2 
𝑋𝜎3𝑞
′  27,3 Xd 187,5 Xd′  22,2 Xd′′ 21,5 Xq′′ 32,1 
 
Comparando-se os resultados das Tabelas 1 e 2, nota-se que a  na 
Máquina 1 as reatâncias de dispersão do enrolamento amortecedor de 
eixo direto (𝑋𝜎3𝑑′ )  e eixo em quadratura (𝑋𝜎3𝑞′ ) referidas ao estator são 
iguais, enquanto que na Máquina 2 a reatância de dispersão do 
enrolamento amortecedor de eixo direto referida ao estator (𝑋𝜎3𝑑′ ) é 
muito superior a reatância de dispersão do enrolamento amortecedor de 
eixo em quadratura referida ao estator (𝑋𝜎3𝑑′ ). Essa diferença se deve à 
distribuição das barras do enrolamento amortecedor, distribuído ao 
longo de toda a periferia do rotor na Máquina 1 e somente sobre os 
polos do rotor na Máquina 2. Na Máquina 2 a reatância de dispersão do 
enrolamento amortecedor de eixo direto referida ao estator (𝑋𝜎3𝑑′ ) é 
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muito maior que na Máquina 1 devido à redução do número de barras do 
enrolamento amortecedor. 
Para confirmação dos resultados calculados, faz-se necessária a 
comparação destes com dados reais, obtidos a partir de ensaios. Para tal 
foram fabricados e ensaiados dois geradores síncronos, um conforme a 
Máquina 1, e outro conforme a Máquina 2. 
Os resultados experimentais foram obtidos a partir dos ensaios de 
saturação em vazio, curto-circuito trifásico permanente, curto-circuito 
trifásico instantâneo, aplicação de tensão com rotor posicionado no eixo 
direto, e aplicação de tensão com rotor posicionado no eixo em 
quadratura, conforme procedimentos apresentados no capítulo 4. As 
Tabelas 3 e 4 apresentam os resultados obtidos a partir dos ensaios da 
Máquina 1 e da Máquina 2, respectivamente. 
 
Tabela 3 - Resultados experimentais da Máquina 1. 
Reatância Método de ensaio Ensaio (%) Xd Saturação a vazio + Curto-circuito permanente 254,2 Xd′  Curto-circuito instantâneo 23,3 Xd′′ Curto-circuito instantâneo 15,63 Aplicação de tensão - Rotor 
posicionado no eixo direto 15,60 Xq′′ Aplicação de tensão - Rotor posicionado no eixo em quadratura 19,6 
 
Tabela 4 - Resultados experimentais da Máquina 2. 
Reatância Método de ensaio Ensaio (%) Xd Saturação a vazio + Curto-circuito permanente 211,2 Xd′  Curto-circuito instantâneo 21,6 Xd′′ Curto-circuito instantâneo 19,1 Aplicação de tensão - Rotor 
posicionado no eixo direto 19,8 Xq′′ Aplicação de tensão - Rotor 
posicionado no eixo em quadratura 29,5 
 
Comparando-se os dados apresentados nas Tabelas 3 e 4, pode-se 
observar que a relação entre as reatâncias subtransitórias de eixo em 
quadratura e de eixo direto (Xq′′/Xd′′), denominada de saliência 
subtransitória, é mais acentuada na Máquina 2, onde o enrolamento 
amortecedor foi distribuído somente nos polos. De acordo com Stone e 
Kilgore [31], a diferença entre as reatâncias subtransitórias de eixo 
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direto e eixo em quadratura (Xq′′ − Xd′′) aumenta o valor de pico dos 
torques elétricos de curto-circuito. 
As Tabelas 5 e 6 mostram a comparação entre os resultados 
experimentais e os resultados obtidos através dos cálculos analíticos da 
Máquina 1 e da Máquina 2, respectivamente. 
 
Tabela 5- Comparação dos resultados calculados e experimentais da Máquina 1. 




(%) Xd Saturação a vazio + Curto-circuito permanente 254,2 254,0 -0,08 Xd′  Curto-circuito instantâneo 23,3 23,2 -0,43 Xd′′ Curto-circuito instantâneo 15,63 16,2 3,8 Aplicação de tensão - Rotor 
posicionado no eixo direto 15,60 4,1 Xq′′ Aplicação de tensão - Rotor posicionado no eixo em quadratura 19,6 22,7 15,8 
 
Tabela 6- Comparação dos resultados calculados e experimentais da Máquina 2. 




(%) Xd Saturação a vazio + Curto-circuito permanente 211,2 187,5 -11,2 Xd′  Curto-circuito instantâneo 21,6 22,2 2,8 Xd′′ Curto-circuito instantâneo 19,1 21,5 12,6 Aplicação de tensão - Rotor 
posicionado no eixo direto 19,8 8,3 Xq′′ Aplicação de tensão - Rotor 
posicionado no eixo em quadratura 29,5 32,1 8,8 
 
Comparando-se os resultados apresentados nas Tabelas 5 e 6, 
pode-se averiguar que com exceção da reatância síncrona de eixo direto  
(Xd) da Máquina 2, as diferenças entre os resultados experimentais e os 
resultados dos cálculos analíticos foram mais expressivas nas reatâncias 
subtransitórias do que na reatância transitória e na reatância síncrona, 
onde existe uma maior dependência das reatâncias de dispersão dos 
enrolamentos.  
Analisando-se os dados apresentados nas Tabelas 5 e 6, pode-se 
verificar também que os resultados do cálculo analítico têm boa 
concordância com os resultados obtidos a partir dos ensaios. Os 
resultados obtidos a partir do cálculo analítico foram bastante 
satisfatórios, visto que as diferenças encontradas se comparada com os 
resultados experimentais, de uma maneira geral, foram menores que a 





Os cálculos analíticos das reatâncias dos geradores síncronos 
propiciam uma melhor compreensão da influência da geometria e dos 
dados de bobinagem da máquina sobre as mesmas, sendo fundamentais 
em suas análises e durante a fase de concepção da mesma. 
O trabalho apresentado nessa dissertação teve como objetivo 
principal determinar por meio de cálculos analíticos, e com satisfatória 
precisão, as reatâncias de duas topologias de máquinas síncronas de 
polos lisos (Figuras 1 e 2) utilizadas na indústria atualmente. Tendo 
como foco a nova topologia, onde o enrolamento amortecedor é 
distribuído somente sobre os polos do rotor, identificando e comparando 
as diferenças com a topologia convencional, onde o enrolamento 
amortecedor é distribuído ao longo de toda periferia do rotor. 
Foram investigadas as reatâncias, síncrona de eixo direto (Xd), 
transitória de eixo direto (Xd′ ), subtransitória de eixo direto (Xd′′), e 
subtransitória de eixo em quadratura (Xq′′), das duas topologias de 
máquinas síncronas de polos lisos laminados. Reatâncias essas 
essenciais nas análises do comportamento das máquinas em suas 
condições mais críticas de operação, como em casos de curto-circuitos, 
entradas e retiradas súbitas de carga. 
Para avaliação da metodologia empregada nos cálculos analíticos, 
foram fabricados e ensaiados dois geradores síncronos de potência de 
7500 kVA, tensão de 13800 V, frequência de 60 Hz, fator de potência 
0,8, 4 polos, tendo cada gerador uma configuração diferente de rotor, e 
geometria e dados de bobinagem diferentes. Os resultados calculados 
foram então comparados com os resultados experimentais, obtidos a 
partir de ensaios conforme procedimentos apresentados no capítulo 4, 
para validação dos cálculos analíticos. 
Devido a distribuição das barras de amortecimento somente sobre 
os polos do rotor, a Máquina 2 apresentou uma diferença entre as 
reatâncias subtransitórias de eixo direto e eixo em quadratura (Xq′′ − Xd′′) 
mais elevada que na Máquina 1, caracterizando uma desvantagem dessa 
nova topologia, pois o aumento dessa relação implica em valores de pico 
dos torques elétricos de curto-circuito mais elevados, sendo necessários 
componentes mecânicos de maior robustez, resultando em uma solução 
mais cara.  
Embora a Máquina 2 permita uma redução de custos no processo 
de fabricação devido ao menor número de barras,  essa redução de 
98 
 
custos, menor que 1% do custo total da máquina, não se mostrou 
representativa. 
Os resultados obtidos a partir dos cálculos analíticos foram 
bastante satisfatórios, visto que as diferenças encontradas se comparadas 
com os resultados experimentais, de uma maneira geral, foram menores 
que a tolerância de 15% prevista na norma técnica internacional [11], 
que especifica os requisitos dos geradores síncronos acionados por 
turbinas térmicas, confirmando a validade da metodologia empregada.  
Com o objetivo de aprofundar e dar continuidade ao trabalho 
apresentado nessa dissertação são apresentadas algumas sugestões para 
trabalhos futuros: 
 
• Determinação das reatâncias não saturadas de máquinas síncronas 
de polos salientes; 
• Cálculo das reatâncias de dispersão utilizando o método de 
elementos finitos; 
• Estudo da influência da saturação nas reatâncias de dispersão; 
• Determinação das reatâncias saturadas de máquinas síncronas de 
polos lisos; 
• Determinação das reatâncias saturadas de máquinas síncronas de 
polos salientes;  
• Estudo da influência das reatâncias nas correntes de curto-circuito 
de um gerador síncrono;  
• Estudo da influência das reatâncias nos torques de curto-circuito 
de um gerador síncrono; 
• Análise dinâmica das duas topologias de máquinas síncronas de 
polos lisos laminados, enrolamento amortecedor distribuído ao 
longo de toda a periferia do rotor e enrolamento amortecedor 
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